水池清洗服务需求

采购办：

经医院办公会同意，我院拟将院区楼顶共22个池（箱）和地下室2个池（箱）清洗消毒。水池（箱）容积按图纸为1610立方进行计算，实际容积由乙方自行现场勘查核算。相关项目需求如下：

一、为我院提供水池清洗服务的保洁单位必须符合湛府办（2013）21号文《湛江市生活饮用水二次供水管理和卫生监督办法》中关于清洗保洁单位资质的要求。清洗服务按每年清洗两次，为我院提供二次供水水池（冷水池）清洗服务。合同服务期为一年。清洗服务施工时间由医院根据实际情况，再商定。医院通知中标清洗服务保洁公司开始清洗后，所有水池清洗工作必须在20天内完成，其中地下室水池清洗必须在8小时内完成，经现场工作人员确认无杂质、无异物、无锈蚀后，才能再次储水，再经第三方检测单位检测合格（出具书面报告）后，才确认单次清洗服务完成。清洗消毒完毕后，清洗服务保洁公司应保证水池（箱）水质达到国家生活饮用水卫生标准，水样首次检测费用由医院负责。经第三方检测水样不合格的，清洗服务保洁公司须及时无偿整改，再次清洗，直到达到饮用水卫生标准。因此项产生的二次检测费用由清洗服务保洁公司承担。

清洗、消毒完毕后按政府文件有关规定向医院提供证明二次供水合格的所需资料。
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